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1	Conseils au lecteur
Ces instructions de service contiennent des informations et des règles à 
suivre pour une utilisation fiable et conforme à l’usage prévu l’appareil.

Observez toujours les principes suivants :

n	Lire complètement le mode d'emploi avant la mise en service de l'ap-
pareil.

n	Assurez-vous que tous ceux travaillant avec ou sur le produit, ont lu 
les instructions de service et respectent les consignes données.

n	Conservez les instructions de service pendant toute la durée de vie de 
l’appareil.

n	Transmettez les instructions de service à chaque nouveau propriétaire 
de l’appareil.

1.1  Égalité de traitement générale
Dans ces instructions de service, quand la grammaire permet une classi-
fication par genre, la forme masculine sera toujours employée. Le texte 
restera ainsi neutre et sera plus facile à lire. Nous nous adressons aux 
hommes et aux femmes de la même manière. Nous prions les lectrices 
de faire preuve de compréhension pour cette simplification du texte.

1.2  Explication des mots clés
Dans ces instructions de service, différents mots-clés sont utilisés en 
combinaison avec les signaux d’avertissement. Les mots-clés expliquent 
la gravité des blessures possibles en cas de négligence du danger :

Mot clé Signification

DANGER
Désigne des risques immédiats. Le non-respect 
de cette remarque peut entraîner des blessures 
graves ou même mortelles.

AVERTISSE-
MENT !

Désigne une situation potentiellement dange-
reuse. Des blessures graves ou même mortelles 
peuvent résulter du non-respect de cette re-
marque.

ATTENTION !

Désigne une situation potentiellement dange-
reuse. Des blessures légères ou des dommages 
matériels peuvent résulter du non-respect de 
cette remarque.

REMARQUE !
Désigne une menace dont le non-respect peut 
entraîner des risques pour la machine et ses 
fonctions.

Tab. 1 :  Explication des mots clés

1.3  Explication des signaux d’avertissement
Les signaux d’avertissement symbolisent le type et la source d’un risque 
immédiat :

Signaux 
d’avertissement Type de danger

Danger général

Risques liés à des substances toxiques

Risque de dommages de l’équipement ou d’at-
teinte au fonctionnement

Tab. 2 :  Explication des signaux d’avertissement

1.4  Identification des avertissements

Les avertissements doivent vous aider à reconnaître les dangers et à en 
éviter les conséquences fâcheuses.

Un avertissement est signalé de la manière suivante :

Signaux d’avertissement MOT CLÉ

Description du danger.
Conséquences en cas de non-respect.

ð	La flèche signale une mesure de précaution que vous devez prendre 
afin de prévenir des risques.

1.5  Identification des instructions de maniement
Les principes de maniement sont signalés de la manière suivante :

ü	Un principe de maniement à satisfaire avant de pouvoir passer aux 
étapes de maniement.

@	Un matériel (outils, produits auxiliaires, ...) nécessaire pour effectuer 
les instructions de manipulation.

Les instructions de maniement sont signalées de la manière suivante :

è	Une instruction de maniement suivie d’aucune autre instruction de 
maniement.

1.	 Première instruction de maniement dans une séquence de manie-
ments.

2.	 Deuxième instruction de maniement dans une séquence de manie-
ments.

4	Résultat des instructions de maniement précédentes.

ü	Le maniement est achevé, le but est atteint.
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2	Sécurité
2.1  Avertissements généraux
Les avertissements suivants doivent vous aider à éviter les mises en dan-
gers qui peuvent survenir durant le maniement de l’appareil. Les me-
sures visant à prévenir des dangers sont toujours valables, indépendam-
ment des actions concrètes.

Vous trouverez les consignes de sécurité qui préviennent des dangers 
pouvant survenir lors de situations ou d’opérations spécifiques aux 
sous-chapitres correspondants.

DANGER

Danger de mort par intoxication au chlore !
Le chlore est toxique. Dans les pires des cas, le chlore peut entraîner la mort 
en cas d’inhalation. Il irrite les yeux, les organes respiratoires et la peau.

ð	Portez un équipement de protection individuelle adéquat.

ð	Pour tous les travaux sur l’installation, utilisez un appareil de pro-
tection respiratoire avec filtre à gaz de type B, conforme à la norme 
EN 14387, comme protection respiratoire.

ð	Respectez les règlements de prévention des accidents en vigueur 
sur le lieu d’utilisation.

ð	Éliminez immédiatement les fuites. Même de très petites fuites 
doivent immédiatement être éliminées. Le chlore associé à l’humi-
dité de l’air forme de l’acide chlorhydrique et la corrosion provoque 
des fuites s’étendant de plus en plus rapidement.

ð	Utilisez exclusivement des joints résistants au chlore.

ð	N’utilisez les joints qu’une seule fois. Leur réutilisation entraîne des 
fuites.

DANGER

Danger de mort dû à des dispositifs de sécurité man-
quants !
Les installations de chlore gazeux sans appareil détecteur de gaz re-
présente un risque accru en matière de sécurité car les fuites de chlore 
gazeux ne peuvent dans ce cas pas être décelées, ou du moins pas 
suffisamment tôt.

ð	Installez un appareil détecteur de gaz.

ATTENTION !

Risque accru d’accidents, lié à une qualification insuffi-
sante du personnel !
Seul un personnel suffisamment qualifié pourra se charger du mon-
tage, de la commande et de l’entretien de cet appareil. Une qualification 
insuffisante augmente le risque d’accidents.

ð	Assurez-vous que seul un personnel suffisamment qualifié se 
charge d’effectuer toutes les opérations.

ð	Empêchez toute personne non autorisée d’accéder à l’installation.

REMARQUE !

Endommagement de l’installation provenant de la 
formation d’acide chlorhydrique
Le chlore gazeux est fortement hygroscopique. L'humidité qui pénètre 
dans le système par chaque raccord ouvert des appareils ou des 
conduites provoquera donc la formation d'acide chlorhydrique et 
d'encrassement. Les appareils sont alors irrémédiablement endom-
magés.

ð	Gardez toujours tous les raccords fermés (même ceux du système 
sous vide et des appareils actuellement non utilisés).

2.2  Informations relatives au chlore

Le chlore est une matière dangereuse. L'élément chimique chlore est un 
gaz vert-jaune, toxique, d'une odeur âcre, déjà perçu dans l'air ambiant à 
moins de 1 ppm (= 1 ml/m³).

Le chlore est 2,5 fois plus lourd que l’air et se concentre à proximité du 
sol. Le chlore est très toxique pour les organismes vivant dans l’eau. La 
facilité de réaction exceptionnelle du chlore est la raison de sa toxicité. Il 
réagit au contact des tissus animaux et végétaux en les détruisant.

L'air qui contient 0,5 à 1 % de chlore gazeux agit sur les mammifères et 
les hommes de manière rapidement létale car les voies respiratoires et 
les alvéoles pulmonaires sont irritées (formation de gaz chlorhydrique ou 
d'acide chlorhydrique).

REMARQUE !

Défaillances provenant d’un chlore de qualité insuffisante
Des impuretés du chlore gazeux provoquent la formation de dépôts sur 
les appareils et les soupapes et peuvent aussi attaquer chimiquement 
les composants. Les conséquences peuvent en être des dysfonctionne-
ments.

ð	N’utilisez que du chlore techniquement pur satisfaisant aux exi-
gences suivantes :
- Titre massique d’au moins 99,5 % de chlore
- Teneur en eau d’au maximum 20 mg/kg
Le chlore conforme à la norme EN 937 satisfait à ces exigences.

2.3  Risques liés au non-respect des consignes de 
sécurité
Le non-respect des consignes de sécurité peut avoir pour conséquence 
un risque non seulement pour les personnes, mais encore pour l’environ-
nement et les produits.

En détail, cela peut signifier concrètement :

n	Défaillance d'importantes fonctions de l'appareil et de l'installation
n	Échec des méthodes prescrites pour la maintenance et l’entretien
n	Mise en danger des personnes due à des fluides dosés dangereux
n	Mise en danger de l’environnement due à la fuite de substances
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2.4  Travailler dans le respect des règles de sécurité
Outre les consignes de sécurité de ces instructions de service, il existe 
d’autres dispositions relatives à la sécurité devant être respectées :

n	Les dispositions relatives à la prévention des accidents
n	Les dispositions relatives à la sécurité et les conditions d’exploitation
n	Les conseils de sécurité pour la manipulation de substances dange-

reuses
n	Les dispositions relatives à la protection de l’environnement
n	Les normes et lois en vigueur

2.5  Équipement de protection individuelle

En fonction de la dangerosité du fluide dosé et de la nature des travaux à 
effectuer, le port d’un équipement de protection approprié sera indispen-
sable. Les informations sur les équipements de protection nécessaires se 
trouvent dans les dispositions relatives à la prévention des accidents et 
dans les fiches de données de sécurité des fluides dosés.

Les équipements de protection nécessaires sont au minimum :

Équipement de protection nécessaire

Masque de protection respiratoire

Vêtements de protection

Gants de protection

Chaussures de sécurité

Tab. 3 :  Équipement de protection nécessaire

Portez l’équipement de protection en effectuant les activités suivantes :

n	Mise en service
n	Tous les travaux sur les organes de l’installation transportant du gaz
n	Remplacement des réservoirs de chlore gazeux
n	Mise à l’arrêt
n	Travaux de maintenance
n	Élimination

2.6  Qualification du personnel

Tous les travaux sur ou avec l’appareil requièrent des connaissances et 
des capacités spéciales de la part du personnel. Tous ceux travaillant sur 
l’appareil doivent satisfaire aux conditions suivantes :

n	Participer à toutes les formations proposées par l’exploitant
n	Être personnellement qualifié pour la tâche respective
n	Être suffisamment qualifié pour la tâche respective
n	Avoir été initié au maniement de l’appareil
n	S’être familiarisé avec les dispositifs de sécurité et leur fonctionne-

ment
n	S’être familiarisé avec les présentes instructions de service, et parti-

culièrement avec les consignes de sécurité de sécurité et avec les 
passages pertinents pour cette activité.

n	S’être familiarisé avec les prescriptions de base relatives à la sécurité 
du travail et à la prévention des accidents

De manière générale, l’ensemble du personnel doit posséder au moins 
l’une des qualifications minimales suivantes :

n	Avoir reçu une formation de spécialiste, pour conduire les travaux de 
manière autonome sur l’appareil

n	Disposer d’instructions suffisantes pour conduire les travaux sur le 
produit, sous la surveillance et la direction de spécialistes

Les présentes instructions de service différencient les groupes d’utilisa-
teurs suivants :

2.6.1  Personnel spécialisé
En raison de sa formation technique, de ses connaissances, de son expé-
rience et de sa connaissance des dispositions pertinentes, le personnel 
spécialisé est à même de procéder aux travaux qui lui sont confiés et de 
reconnaître et d’éviter les risques possibles.

2.6.2  Personnel instruit
Lors d’une formation organisée par l’exploitant, le personnel a été instruit 
des tâches qui lui seront confiées et des risques susceptibles de se mani-
fester en cas de comportement inapproprié. Le personnel instruit a parti-
cipé à toutes les formations proposées par l’exploitant.

2.6.3  Activités du personnel
Vous trouverez dans les tableaux suivants quelle qualification du person-
nel est un prérequis pour les activités correspondantes. Seul un person-
nel ayant la qualification correspondante pourra effectuer ces tâches !

Qualification Tâches

Personnel spécialisé n	Transport
n	Montage
n	Installation hydraulique
n	Mise en service
n	Mise hors service
n	Élimination de défauts
n	Maintenance
n	Réparation
n	Élimination

Personnel instruit n	Stockage
n	Utilisation

Tab. 4 :  Qualification du personnel
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3	Utilisation conforme à l’usage prévu

3.1  Conseils relatifs à la responsabilité produit

Une utilisation de l’appareil non conforme à l’usage prévu peut nuire à 
son bon fonctionnement et à sa protection. Il en résulterait une extinction 
de toutes les prétentions en garantie !

Notez donc que dans les cas suivants, la responsabilité passe à l’exploi-
tant :

n	L’appareil est utilisé d’une manière qui ne correspond pas à ces ins-
tructions de service, en particulier aux consignes de sécurité, aux ins-
tructions de maniement et au chapitre .

n	Les informations sur les conditions d’installation et d’environnement 
5 «  Caractéristiques techniques  » sur la page  10 ne sont pas res-
pectées.

n	L’appareil est utilisé par du personnel insuffisamment qualifié pour la 
tâche correspondante.

n	L’ensemble des pièces de rechange ou accessoires utilisé ne sont pas 
d’origine Lutz-Jesco GmbH.

n	Des modifications non autorisées ont été effectuées sur l’appareil.
n	L’exploitant utilise d’autres fluides dosés que ceux indiqués à la com-

mande.
n	Les intervalles de maintenance et de révision ne sont pas respectés 

ou ne le sont pas comme prescrit.
n	L’appareil est mis en service avant/ou que l’installation attenante ait 

été correctement et complètement installée.
n	Les dispositifs de sécurité ont été pontés, supprimés ou rendus ineffi-

caces d’une autre manière.

3.2  Usage prévu

L’appareil sert à réduire la pression de chlore gazeux afin d’empêcher la 
reliquéfaction de chlore dans la tuyauterie et dans les appareils en aval.

3.3  Fluides dosés non autorisés

L’appareil ne peut s’utiliser pour les fluides et substances suivantes :

n	Tous les fluides sauf le chlore gazeux
n	Chlore non techniquement pur ayant un titre massique inférieur à 

99,5 %
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4	Description du produit

4.1  Contenu de la livraison

Veuillez comparer le bordereau de livraison avec le contenu de la livrai-
son. La livraison contient les éléments suivants :

n	Réducteur de pression C 7105 appareil de base
n	Instructions de service

Accessoires en option

n	Manomètre
n	Colliers de serrage

4.2  Structure et fonction
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Fig. 1 :  vue en coupe C 7105

N° Désignation

1 Bille

2 Siège de clapet

3 Chambre de membrane

4 Membrane

5 Ressort

6 Vis de réglage

Tab. 5 :  Description des composants

Le détendeur de pression réduit la pression de chlore gazeux non régulée 
à l’entrée de l’appareil pour arriver à une pression constante à la sortie. Il 
empêche une reliquéfaction du gaz dépendant de la pression ou de la 
température. La pression de sortie du chlore peut être réglée sur une va-
leur théorique au choix entre 0,5 bar et 3 bar via une vis de réglage (6). 
Lorsque la pression augmente dans la chambre de membrane  (3), la 
membrane (4) exerce une pression sur le ressort (5). La bille (1) se rap-
proche du siège de soupape (2) et réduit l’ouverture de la chambre de 
membrane. La pression du chlore gazeux affluant dans le siège de sou-
pape est réduite. Si la pression baisse dans la chambre de membrane, le 
ressort (5) exerce une pression contre la membrane et la bille se soulève 
davantage du siège de soupape. Ainsi, une pression constante peut être 
assurée dans la chambre de membrane.

4.2.1  Exemples d'installation

23100302_2
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Fig. 2 :  Exemple d’installation avec réducteur de pression C 7105

N° Désignation

1 Collecteur de pression

2 Réducteur de pression C 7105

3 Séparateur de gouttes

4 Régulateur à dépression C 2525

Tab. 6 :  Description des composants

4.3  Chlore liquide dans des installations de dosage de 
chlore gazeux

Dans des régulateurs à dépression, le chlore liquide peut avoir deux 
conséquences importantes :

n	La formation d’impuretés peut entraîner des dysfonctionnements.
n	Le chlore liquide peut endommager des pièces en plastique ne conve-

nant qu’à du chlore gazeux.

Il faut donc éviter la pénétration de chlore liquide dans les appareils.

Les raisons de la présence de chlore liquide dans des doseurs de chlore 
gazeux peuvent tenir d’une part à la condensation de chlore gazeux et 
d’autre part au raccordement d’une nouvelle cuve.
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4.3.1  Chlore liquide résultant de la condensation

Entre le réservoir de chlore gazeux et le régulateur à dépression, la 
tuyauterie est sous la surpression du réservoir de chlore gazeux. Cette 
pression dépend de la température. Exemple : À une température de 20 
°C, la surpression du système est de 5,7 bars environ.
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Fig. 3 :  Courbe de pression de vapeur pour le chlore

Pos. Modification Effet

1 Refroidissement Chlore gazeux condensé

2
Baisse de la pres-
sion

Le chlore restera gazeux

Tab. 7 :  Changement d’état dans le diagramme

Le chlore gazeux se condense à tous les emplacements d’un système 
sous pression, plus froids que le réservoir de chlore gazeux. Dans le 
diagramme, cela équivaut à un mouvement vers la gauche (flèche 1) 
dans la zone « liquide ».

De telles situations se présentent, par exemple, si les températures va-
rient fortement au cours du cycle jour/nuit. La cuve de chlore ou la bou-
teille de chlore ont une masse plus importante qui refroidit la nuit plus 
lentement que les conduites et les appareils. La conduite alors plus froide 
se remplit de chlore liquide.

4.3.2  Effet du détendeur de pression

Le détendeur de pression diminue la pression. Dans le diagramme, cela 
équivaut à un mouvement vers le bas dans la zone « gazeuse » (flèche 2). 
Le risque d’une condensation est évité pour l’installation en aval. Si la 
soupape est réglée à 2,5 bars, la condensation du chlore ne peut se faire 
qu’à une température inférieure à 0 °C (ligne pointillée).

La pression réglée à la sortie de la soupape dépend légèrement du taux 
d’écoulement. Pour un écoulement complet, la pression à la sortie dimi-
nue de 0,5 bar environ. Cette tolérance de pression est sans danger, il ne 
s’agit pas en effet d’un régulateur de pression exact, mais d’un déten-
deur de pression.

4.4  Plaque signalétique

Des consignes concernant la sécurité ou le fonctionnement du produit 
sont apposées sur l’appareil. Celles-ci doivent être lisibles pendant la du-
rée de vie du produit.

S/N: 
P/N: 

Made in Germany

*102A12345678*

Pressure Reducing Valve C7105

Lutz-Jesco GmbH     30900 Wedemark
Am Bostelberge 19   Germany1

3

2

4

Fig. 4 :  Plaque signalétique C 7105

N° Désignation

1 Désignation du produit

2 Numéro de référence

3 Numéro de série

4 Mois de construction/année de construction

Tab. 8 :  Plaque signalétique
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5	Caractéristiques techniques
Caractéristique et unité Valeur

Capacité de débit du chlore gazeux kg/h 25

Pression nominale PN16

Pression d’alimentation nécessaire bar 3

Plage de réglage de la pression de sortie bar 0,5 – 3

Manomètre (option)

Plage de mesure bar 0 – 16

Taille mm Ø63

Précision % ±2,5 % de la valeur d’échelle

Charge de contact admis-
sible

50 V / 0,5 A / 10 W

Matériaux en contact avec les 
fluides

Boîtier Laiton nickelé

Bille Céramique

Ressort Hastelloy

Membrane FPM

Joints FPM

Raccords Entrée/sortie
3/8" NPT filetage intérieur, goupille filetée G5/8, goupille filetée G3/4, 

écrou d’accouplement G5/8

Poids (avec manomètre) kg env. 3,5

Température ambiante maximale °C +55

Humidité de l’air max. % 95 (sans condensation)

Tab. 9 :  Caractéristiques techniques
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6	Dimensions
Toutes les cotes en mm.
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Fig. 5 :  Dessin coté C 7105 sans raccords
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Fig. 6 :  Dessin coté C 7105 avec goupille filetée

Entrée (A) Sortie (B) L1 L2

Raccord fileté 3/8" NPT intérieur Raccord fileté 3/8" NPT intérieur   

Goupille filetée G3/4 (selon la norme AS 2473) Goupille filetée G3/4 (selon la norme AS 2473) 28 28

Goupille filetée G5/8 (selon la norme BS 341) Goupille filetée G5/8 (selon la norme BS 341) 28 28

Tab. 10 :  Dimensions
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Fig. 7 :  Dessin coté C 7105 avec goupille filetée et écrous-raccords
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Fig. 8 :  Dessin coté C 7105 avec écrous-raccords

Entrée (A) Sortie (B) L1 L2

Goupille filetée G3/4 (selon la norme AS 2473) Écrou d’accouplement G5/8 (selon la norme BS 341) 20 28

Goupille filetée G5/8 (selon la norme BS 341) Écrou d’accouplement G5/8 (selon la norme BS 341) 20 28

Écrou d’accouplement G5/8 (selon la norme BS 341) Écrou d’accouplement G5/8 (selon la norme BS 341) 20 20

Tab. 11 :  Dimensions
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7	Installation

DANGER

Danger de mort par intoxication au chlore !
Pendant l’installation de l’appareil sur un réservoir de chlore gazeux, le 
risque d’accidents est plus élevé. Si la soupape du réservoir de chlore 
gazeux est ouverte et que la tuyauterie de l’installation ne soit pas en-
core complètement montée, du chlore pourra s’échapper.

ð	Avant de procéder à des travaux sur l’appareil, assurez-vous que la 
soupape du réservoir de chlore gazeux est fermée et que le chlore 
restant a été aspiré à l’aide de l’hydro-injecteur.

ð	Sécurisez la soupape du réservoir de chlore gazeux contre une ou-
verture intempestive.

ð	Assurez-vous que tous les composants de l’installation sont correc-
tement installés et les hydro-injecteurs fonctionnels avant d’ouvrir 
la soupape du réservoir de chlore gazeux.

REMARQUE !

Endommagement de l’installation provenant d’un 
montage incorrect!
Un non-respect des instructions de montage (par ex. utilisation d'outils 
non appropriés, couples incorrects) peut endommager les organes de 
l'installation.

ð	Utilisez l’outillage prescrit.

ð	Respectez les couples indiqués.

7.1  Principes de base

Le réducteur de pression est monté conformément au sens de la flèche 
dans la conduite. L’appareil peut être monté en porte-à-faux dans des 
conduites en acier. En cas de raccordement via des conduites en cuivre 
flexibles, il faut utiliser un support mural.

Ce local doit satisfaire aux exigences suivantes minimales :

n	Être protégé de tout accès par des personnes non autorisées
n	Être à l’abri des intempéries
n	Être à l’abri du gel
n	Respecter la température ambiante admissible (voir chapitre 5 « Ca-

ractéristiques techniques » sur la page 10)
n	Avoir des dimensions d’intérieur permettant un montage simple de 

l’appareil ainsi que son inspection et entretien à tout moment
n	Bonne ventilation possible

7.2  Montage de l’appareil

7.2.1  Monter l’appareil au mur

Les appareils avec une goupille filetée sont montés au mur à l’aide d’un 
collier. Un tuyau flexible de raccordement est connecté à l’entrée de l’ap-
pareil. Veillez à ce que le tuyau soit posé en pente ascendante. Il est re-
commandé de relier la sortie à un séparateur de gouttes.

REMARQUE !

Rupture des tuyaux flexibles de raccordement!
Les tuyaux flexibles de raccordement sont en cuivre. Le cuivre est 
flexible, mais un cintrage fréquent de la conduite peut fragiliser ce ma-
tériau. Ce qui entraînera une rupture éventuelle de la conduite.

ð	Remplacez la conduite si elle présente des pliures ou d’autres dom-
mages.

ð	Remplacez le tuyau flexible de raccordement au plus tard au bout 
de deux ans. 

Condition préalable à la manipulation :

ü	Les éléments de protection de l’appareil ont été retirés.

ü	Les surfaces d’étanchéité sont exemptes d’impuretés et de dom-
mages.

ü	Les joints sont propres, intacts et secs.

ü	Le mur sera plan.

Moyens de production nécessaires :

@	Niveau à bulle

@	Perceuse

Exécutez les étapes de travail suivantes :

1.	 Marquez les points de fixation au mur.

2.	 Percez les trous marqués et placez-y les chevilles.

3.	 Vissez les vis dans les chevilles jusqu’à ce que le filetage en bois soit 
en affleurement à la surface murale.

4.	 Vissez les colliers de serrage sur les vis.

5.	 Ajustez les colliers de serrage afin qu’ils se trouvent verticalement 
les uns au-dessus des autres.

6.	 Maintenez l’appareil dans les colliers de serrage.

7.	 Raccordez les colliers de serrage, puis serrez les vis à un couple de 
1 Nm environ.

ü	Appareil monté au mur.
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7.2.2  Monter le tuyau de raccordement sur l’appareil
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Fig. 9 :  Montez le tuyau de raccordement

Condition préalable à la manipulation :

ü	Les surfaces d’étanchéité sont exemptes d’impuretés et de dom-
mages.

ü	L’intérieur de la conduite est propre et sec.

Moyens de production nécessaires :

@	Nouveaux joints pour le tuyau de raccordement

@	Clé à fourche, ouverture de clé 32 et 13

Exécutez les étapes de travail suivantes :

1.	 Placez un nouveau joint (2) sur la surface d’étanchéité du raccord (3) 
du tuyau flexible de raccordement.

2.	 Vissez le tuyau flexible de raccordement avec l’écrou d’accouple-
ment (4) sur le raccord de l’appareil (1). Le couple de serrage est de 
40 Nm environ.

ü	Tuyau de raccordement connecté.

7.3  Achèvement de l’installation

Une fois l’installation terminée, contrôlez l’étanchéité de tous les rac-
cords.

DANGER

Fuites de chlore provenant d’installations non étanches ou 
incorrectement installées !
Les doseurs de chlore gazeux représentent un risque de sécurité accru 
s'ils n'ont pas été correctement installés, si le contrôle d'étanchéité 
effectué était insuffisant ou si les appareils ne sont pas en bon état.

ð	Chargez un spécialiste de contrôler l’étanchéité et le fonctionne-
ment correct de l’installation avant de la mettre en service.

ð	Éliminez immédiatement les fuites. Même de très petites fuites 
doivent immédiatement être éliminées. Le chlore associé à l’humi-
dité de l’air forme de l’acide chlorhydrique et la corrosion provoque 
des fuites s’étendant de plus en plus rapidement.

ATTENTION !

Dommages à l’appareil provenant d’atmosphères 
corrosives !
L’atmosphère régnant dans les locaux de stockage de chlore gazeux 
peut avoir à la longue un effet corrosif sur les surfaces métalliques 
nues. Cet effet corrosif peut également provoquer des dommages 
même si les fuites ne sont pas importantes et que les valeurs limites 
des substances corrosives dans l’atmosphère sont respectées.

ð	Protégez votre appareil de dommages sur le long terme en y appli-
quant une couche de peinture après l’achèvement de l’installation 
et du contrôle d’étanchéité.

ð	Appliquez une couche de peinture sur toutes les surfaces métal-
liques nues de l’appareil. Sans oublier que vous devrez démonter 
l’appareil pour procéder à son entretien.

L'étanchéité du système sous pression allant du réservoir de chlore au 
régulateur de vide est contrôlée en deux étapes :

1.	 Contrôle d’étanchéité au moyen d’azote

2.	 Contrôle d’étanchéité au moyen de chlore

7.3.1  Contrôle d’étanchéité au moyen d’azote

L’essai d’étanchéité à l’azote n’est possible qu’en cas de montage mural. 
Dans le cas d’un montage sur le réservoir de chlore, il n’est pas possible 
d’introduire de l’azote en amont de l’appareil.

Dans le cas d’un montage sur le réservoir de chlore gazeux, confor-
mez-vous au chapitre 7.3.2 « Effectuez un essai d’étanchéité au chlore 
gazeux » sur la page 15.

i Il est vivement recommandé de procéder à ce contrôle avant le 
contrôle d'étanchéité au moyen de chlore  ; le contrôle au 
moyen d'azote permet en effet de détecter les zones de fuite 
du système sous pression sans risque de libérer du chlore. 
En alternative, le contrôle peut également être réalisé au 
moyen d’air comprimé sec. 

Condition préalable à la manipulation :

ü	Tous les raccords ouverts du système sous pression ont été correcte-
ment obturés.

ü	Toutes les vannes d’arrêt du système de conduites ont été ouvertes.

ü	Une bouteille d’azote avec réducteur de pression (0 à 25 bars) a été 
raccordée.

Exécutez les étapes de travail suivantes :

1.	 Augmentez lentement la pression du système sur le réducteur de 
pression de la bouteille d’azote jusqu’à 10 bars.

2.	 Fermez la vanne de la bouteille d’azote.

3.	 Enduisez toutes les zones de fuite potentielles d’une solution savon-
neuse.

4	Des bulles se forment sur les zones de fuite (éventuellement avec 
un certain retard).
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4.	 Fermez la sortie du réducteur de pression de la bouteille d’azote et 
observez le manomètre de l’installation. 

4	La pression ne doit pas chuter sur une période d’une heure.

5.	 Réparez la zone de fuite. S’il y a des points de collage, laissez-les 
suffisamment durcir, puis répétez l’essai d’étanchéité à l’aide 
d’azote.

ü	Contrôle d'étanchéité au moyen d'azote effectué.

7.3.2  Effectuez un essai d’étanchéité au chlore gazeux

DANGER

Danger de mort par intoxication au chlore !
L’essai d’étanchéité au chlore gazeux une fois démarré, avant d’avoir 
monté toute l’installation et que les hydro-injecteurs soient fonction-
nels, le chlore gazeux ne devra pas être immédiatement aspiré en cas 
de fuite.

ð	Assurez-vous que tous les composants de l’installation sont correc-
tement installés et les hydro-injecteurs fonctionnels avant de pro-
céder à l’essai d’étanchéité au chlore gazeux.

ð	Pour procéder à l’essai d’étanchéité au chlore gazeux, portez tou-
jours un équipement de protection individuelle.

Condition préalable à la manipulation :

ü	Le contrôle d'étanchéité au moyen d'azote a été réalisé avec succès.

ü	Tous les raccords ouverts du système sous pression ont été correcte-
ment obturés.

ü	Toutes les vannes d’arrêt de la tuyauterie ont été fermées.

ü	L’injecteur est opérationnel.

Moyens de production nécessaires :

@	Bouteille de solution d’ammoniaque

Exécutez les étapes de travail suivantes :

1.	 Ouvrez la soupape du réservoir de chlore un court instant, puis refer-
mez-la.

2.	 Ouvrez la première soupape de la conduite, partant du réservoir de 
chlore.

REMARQUE !

Endommagement de l’installation par la solution d’ammo-
niac
Un contact de la solution d’ammoniac avec l’installation entraîne la 
corrosion des appareils.

ð	Veillez à ne pas renverser la solution d’ammoniac.

NH
3

Fig. 10 :  Contrôle d’étanchéité au moyen d’ammoniac

3.	 Effectuez l’essai à l’ammoniaque sur ce segment de la conduite 
jusqu’à la première soupape fermée : Tenez une bouteille de solution 
d’ammoniac ouverte à proximité de la conduite et effectuez de légers 
mouvements de pompage avec la bouteille en plastique. La vapeur 
d’ammoniac forme avec le chlore un brouillard blanc, ce qui permet 
de détecter même de très petites fuites.

4.	 Ouvrez par étapes d’autres soupapes en aval dans la conduite. 
Faites-y pénétrer un peu de chlore gazeux, puis refermez les sou-
papes. Effectuez ensuite l’essai à l’ammoniaque sur ce segment de 
la conduite et sur les robinetteries correspondantes.

5.	 Continuez de cette manière jusqu’à ce que l’étanchéité de toutes les 
conduites et robinetteries ait été contrôlée.

Si vous trouvez des zones de fuite :

1.	 Fermez la soupape du réservoir de chlore.

2.	 Aspirez le chlore restant à l’aide de l’hydro-injecteur.

3.	 Faites fonctionner l’installation de chlore gazeux 5 minutes environ 
en utilisant de l’azote ou de l’air comprimé sec à peu près 5 bars.

4.	 Arrêtez l’hydro-injecteur sur la pompe à refoulement d’eau.

5.	 Réparez la zone de fuite. S’il y a des points de collage, laissez-les 
suffisamment durcir, puis répétez l’essai d’étanchéité.

Si vous ne trouvez aucune zone de fuite :

1.	 Fermez la soupape du réservoir de chlore.

2.	 Dépressurisez l’installation en vidant les conduites par aspiration à 
l’aide de l’hydro-injecteur.

3.	 Arrêtez l’hydro-injecteur sur la pompe à refoulement d’eau.

ü	Essai d’étanchéité au chlore gazeux effectué.
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8	Fonctionnement

8.1  Réglage du réducteur de pression

Le réglage du réducteur de pression se fera sur la vis en plastique en 
haut de l’appareil.
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Fig. 11 :   Réglage du réducteur de pression

Sens de rotation* Effet

Dans le sens contraire aux ai-
guilles d’une montre

Augmentation de la pression

Dans le sens horaire Baisse de la pression

Tab. 12 :  Réglage du réducteur de pression

* En vue de face par rapport à l’appareil, en cas de montage dans l’instal-
lation

Le réglage recommandé dépend de la température ambiante. Aucune 
condensation ne devra encore se former à la température attendue la 
plus basse. Le réglage de la soupape doit donc être inférieur à la pression 
de vapeur du chlore. Dans la plupart des cas, un réglage à 2 – 3 bars est 
une valeur judicieuse.

Le tableau indique quelques valeurs de la courbe de pression de vapeur 
pour le chlore (voir Fig. 3 sur la page 9).

Température Pression de vapeur

-10 °C 1,6 bar

-5 °C 2,1 bar

0 °C 2,7 bar

5 °C 3,3 bar

10 °C 4,0 bar

Tab. 13 :  Pression de vapeur du chlore

i Le réducteur de pression ne peut être réglé à 0 bar.
Il ne peut s’utiliser en vanne d’arrêt.

8.2  Mise à l'arrêt en cas d'urgence

DANGER

Danger de mort par intoxication au chlore !
Le chlore est toxique. Dans les pires des cas, le chlore peut entraîner la 
mort en cas d’inhalation. Il irrite les yeux, les organes respiratoires et la 
peau.

ð	Si du chlore gazeux se dégage, sortez immédiatement du local.

ð	Portez un équipement de protection individuelle adéquat.

ð	En cas de fuite de gaz, portez un appareil de protection respiratoire 
indépendant de l’air ambiant de type 2, conforme à la norme EN 137.

ð	Ne prenez des contre-mesures qu’après avoir mis un équipement 
de protection.

Les soupapes du réservoir de chlore gazeux doivent être fermées.

La suite de la procédure dépendra du type d’accident et devra être plani-
fiée et réalisée par des forces d’intervention professionnelles.
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9	Mise à l’arrêt

9.1  Mise hors service de courte durée

Exécutez les étapes de travail suivantes :

1.	 Fermez les soupapes du réservoir de chlore gazeux.

2.	 Aspirez le chlore restant à l’aide de l’hydro-injecteur.

3.	 Si existante, fermez la soupape de service entre l’équipement de do-
sage et l’hydro-injecteur.

4.	 Mettez l’injecteur à l’arrêt.

ü	L’installation de chlore gazeux est mise hors service pour une 
courte durée.

9.2  Mise hors service de longue durée

Exécutez les étapes de travail suivantes :

1.	 Fermez les soupapes du réservoir de chlore gazeux.

2.	 Aspirez le chlore restant à l’aide de l’hydro-injecteur.
4	Le vide augmente dans la tuyauterie. Contrôlez le vide à l’aide du 

manomètre jusqu’à atteinte d’une valeur constante.

3.	 Mettez l’injecteur à l’arrêt.

4.	 Si existante, fermez la soupape de service entre l’équipement de do-
sage et l’hydro-injecteur.

5.	 Obturez tous les raccords afin de protéger les conduites et les appa-
reils de l’humidité de l’air et de l’encrassement.

ü	L’installation de chlore gazeux est mise hors service pour une 
longue durée.

9.3  Stockage

Veillez à des conditions de stockage optimales :

n	À stocker dans un endroit frais, sec, sans poussière et bien aéré
n	Températures entre +0 °C et +55 °C
n	HR inférieure à 95 %

i Avant une mise en service suivant des arrêts de longue durée, 
nous vous recommandons de procéder à un entretien de l’ap-
pareil.

9.4  Élimination de l’appareil usé
n	Avant son élimination, il faut nettoyer l'appareil en le rinçant de ses 

restes de chlore avec de l'azote ou de l'air.
n	L’appareil doit être éliminé selon les lois et directives locales en vi-

gueur. Il ne doit jamais être éliminé avec les ordures ménagères !
n	Les instructions d’élimination pouvant différer de pays en pays, 

adressez-vous en cas de besoin à votre fournisseur.
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10	 Maintenance

Les produits de Lutz-Jesco sont des appareils fabriqués selon les plus 
hauts critères de qualité et présentent une longue durée d’utilisation. Ce-
pendant, certaines pièces sont soumises à une usure liée à leur fonction-
nement. Pour garantir un fonctionnement fiable sur le long terme, un 
contrôle régulier est indispensable. Un entretien régulier du produit pro-
tège des interruptions de fonctionnement.

DANGER

Danger de mort par intoxication au chlore !
Les travaux de maintenance, ainsi que l’ensemble des autres travaux 
effectués sur l’installation de chlore gazeux ne peuvent être réalisés 
que lorsque l’installation a été mise hors service et lorsque les conduites 
ne contiennent plus de chlore gazeux. Le non-respect de ces prescrip-
tions peut entraîner des risques graves de blessures.

ð	Avant toute maintenance, préparez l’installation conformément au 
chapitre 10.2 «  Préparation de l’appareil à l’entretien  » sur la 
page 18.

REMARQUE !

Dommage de l’installation, dû à la corrosion
De l’eau dans les composants de l’installation d’alimentation en chlore 
forme de l’acide chlorhydrique avec le chlore, ce qui entraîne une cor-
rosion.

ð	L’entretien une fois terminé, éliminez toute humidité de l’installation 
avant de la remettre en service.

ð	Gardez le raccord du vacuomètre fermé afin d’empêcher toute pé-
nétration d’humidité de l’air.

10.1  Intervalles de maintenance

Dans le but d’éviter tout incident, nous recommandons un entretien régu-
lier des appareils de dosage de chlore gazeux. Ce tableau fournit un aper-
çu des travaux de maintenance à effectuer et des intervalles à respecter. 
Vous trouverez les instructions de maniement pour ces travaux aux para-
graphes suivants.

Intervalle Maintenance

Après 1 an

n	Nettoyez l’appareil
n	Remplacez les pièces d’usure
n	Remplacez tous les joints
n	Contrôle de fonctionnement

Après 5 ans n	Remplacez le manomètre

Tab. 14 :  Intervalles de maintenance

i Les prescriptions locales peuvent parfois préconiser des inter-
valles de maintenance plus courts. La fréquence des entre-
tiens ne dépend qu’en partie d’un usage intensif. La sollicita-
tion chimique de pièces en caoutchouc par ex. débute par le 
premier contact avec le fluide et est ensuite indépendante du 
type d’utilisation.

10.2  Préparation de l’appareil à l’entretien

Exécutez les étapes de travail suivantes :

1.	 Fermez les soupapes du réservoir de chlore gazeux.

2.	 Aspirez le chlore restant à l’aide de l’hydro-injecteur.
4	Le vide augmente dans la tuyauterie. 

3.	 Contrôlez le vide à l’aide du manomètre jusqu’à atteinte d’une valeur 
constante.

4.	 Mettez l’injecteur à l’arrêt.

5.	 Démontez l’appareil afin de pouvoir effectuer l’entretien sur un établi.

6.	 Obturez tous les raccords afin de protéger les conduites et les appa-
reils contre l'humidité de l'air et la saleté.

ü	Installation préparée à l’entretien.

10.3  Entretien de l'appareil

Condition préalable à la manipulation :

ü	L’installation a été préparée à l’entretien.

ü	Le kit d’entretien est disponible.

Moyens de production nécessaires :

@	Étau ou pinces parallèles (à ouverture jusqu’à 65 mm)

@	Clé à griffe avec douille 58 – 62 mm

@	Outil en plastique pour le démontage de joints toriques

@	Alcool de nettoyage

@	Graisse silicone
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Fig. 12 :  Démontage de l’appareil

10.3.1  Démontage de l’appareil

Exécutez les étapes de travail suivantes :

1.	 Dévissez la vis de réglage (1) hors du capuchon du boîtier (2) et reti-
rez le grand ressort (3).

2.	 À l’aide de la clé à griffe, dévissez le capuchon du boîtier hors de la 
cage de soupape  (4) et retirez la coupelle de ressort  (5), les deux 
membranes (6) ainsi que la tête de soupape (7).

3.	 Dévissez les quatre vis (8) du couvercle de soupape (9) et retirez le 
ressort (11), la bille (12) et le siège de soupape (13) de la cage de 
soupape.

4.	 Retirez le joint torique (10) du couvercle à l’aide d’un outil adapté.

5.	 Démontez le manomètre.

ü	Appareil démonté.

10.3.2  Nettoyez l’appareil

Les présents numéros se réfèrent à la Fig. 12 « Démontage de l’appareil » 
sur la page 19.

Exécutez les étapes de travail suivantes :

1.	 Nettoyez à fond tous les éléments en utilisant un chiffon doux. De 
l’eau chaude ou de l’alcool conviennent parfaitement.

2.	 Nettoyez le manomètre (voir chapitre 10.4).

3.	 Faites bien sécher tous les éléments.

4.	 Effectuez un contrôle visuel de tous les éléments. Respecter scrupu-
leusement les contours d’encastrement pour la membrane. Échan-
gez les éléments endommagés.

ü	Appareil nettoyé.

10.3.3  Montage de l’appareil

Les présents numéros se réfèrent à la Fig. 12 « Démontage de l’appareil » 
sur la page 19.

Exécutez les étapes de travail suivantes :

1.	 Frottez légèrement le joint torique (10) en utilisant de la graisse sili-
cone, puis montez-le sur le couvercle (9).

2.	 Placez le siège de soupape (13) sec dans la cage de soupape.

3.	 Placez la bille (12) et le ressort (11).

4.	 Placez le couvercle avec précaution sur la cage de soupape (4).

5.	 Appliquez de la pâte de montage sur les vis (8) et placez-les dans le 
couvercle. Serrez les vis à un couple d’environ 3 Nm.

6.	 Placez la tête de soupape (7) de l’autre côté de la soupape.

7.	 Placez les membranes (6) sur la tête de soupape.

8.	 Graissez le grand ressort (3) avec de la pâte de montage et placez-le 
dans la coupelle de ressort.

9.	 Placez la coupelle de ressort sur les membranes.

10.	 Enduisez le filetage du capuchon du boîtier d’un peu de graisse sili-
cone ou de pâte de montage, puis vissez le capuchon du boîtier dans 
la cage de soupape. Resserrez avec la clé à griffe.

11.	 Vissez la vis de réglage (1) dans la coupelle de ressort jusqu’à sentir 
une résistance.

ü	L’appareil est assemblé.
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10.4  Nettoyage du manomètre

ATTENTION !

Endommagement du manomètre !
Les manomètres sont des appareils de mesure dont l’ajustage se fait 
par des professionnels au cours de la fabrication. Les manomètres 
ayant été démontés devront être contrôlés et réajustés par le fabricant.

ð	Ne démontez pas les manomètres.

ð	Évitez tout encrassement de pénétrer à l’intérieur du manomètre.

ð	Évitez toute pénétration d’eau à l’intérieur du manomètre.

L’entretien du manomètre se limite à un contrôle visuel et au nettoyage 
du raccord.

Condition préalable à la manipulation :

ü	L’appareil a été préparé à l’entretien (voir 10.2).

Moyens de production nécessaires :

@	Bande PTFE

@	Coton-tige

@	Alcool de nettoyage

Exécutez les étapes de travail suivantes :

1.	 Dévissez le manomètre de l’appareil.

2.	 Retirez la bande PTFE du filetage.

3.	 Vérifiez si l’entrée du manomètre présente des traces d’encrasse-
ment. Éliminez les encrassements à l’aide d’alcool de nettoyage. En 
maintenant le manomètre avec le raccord incliné vers le bas afin 
d’éviter toute pénétration d’encrassement. N’utilisez pas d’outil poin-
tu afin de ne pas endommager le film protecteur de la membrane.

4.	 Si le manomètre n’est pas immédiatement raccordé, fermez hermé-
tiquement le raccord.

5.	 Montez le manomètre en utilisant environ 5 couches de bande PTFE.

ü	Manomètre nettoyé.

10.5  Fin des travaux de maintenance

Exécutez les étapes de travail suivantes :

1.	 Notez la date et l’étendue des travaux de maintenance.

2.	 Apposez un autocollant avec la date d’entretien sur l’appareil.

3.	 Tenez compte du chapitre 7 « Installation » sur la page 13.

ü	Travaux d’entretien terminés.
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11	 Analyse des pannes

Vous trouverez ci-dessous les informations relatives à l’élimination des défauts sur le produit ou l’installation. Si vous n’arrivez pas à éliminer le défaut, 
contactez le fabricant pour d’autres mesures à prendre ou retournez-lui l’appareil pour réparation.

Défaut Cause possible Remède

Débit trop faible Le régulateur à dépression nécessite une 
pression d’alimentation plus élevée pour 
atteindre le débit souhaité.

Augmentez la pression sur la vis de réglage.

Trop peu de réservoirs de chlore gazeux ont été 
raccordés ou quelques-uns des réservoirs sont 
vides.
Remarque :
À une température de 25 °C, une cuve de chlore 
peut alimenter en continu au maximum 10 kg/h. 
À des températures plus basses, le volume pré-
levé est moindre.

Remplacez les réservoirs de chlore gazeux 
vides, raccordez éventuellement davantage de 
réservoirs.

Formation de givre à l’extérieur de la soupape et 
au niveau de la sortie

Le débit est trop élevé. Réglez une valeur de prélèvement plus basse 
sur l’équipement de dosage.

La pression réduite est trop basse. Réglez une valeur plus élevée de la pression ré-
duite.

Dommages provenant du chlore liquide sur les 
appareils en aval de la soupape

La pression réduite est plus élevée que la pres-
sion de vapeur à la température la plus basse se 
présentant.

Déterminez la température la plus basse au 
cours de la journée et de la nuit, puis réglez la 
pression réduite en conséquence.

Vibrations du régulateur à dépression Le régulateur à dépression et le détendeur de 
pression ont par hasard la même fréquence de 
résonance.

Modifiez légèrement la pression réduite.

À l’arrêt de l’installation, la pression de sortie 
augmente lentement pour atteindre la pression 
d’entrée.

La soupape est fortement encrassée.
Remarque :
Il ne s’agit pas d’une erreur si à l’arrêt de l’ins-
tallation, la pression de sortie est d’environ 0,5 
bar plus élevée qu’en fonctionnement.

Effectuer l'entretien

Tab. 15 :  Analyse des pannes
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12	 Pièces de rechange

12.1  Vue éclatée réducteur de pression C 7105
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Fig. 13 :  Vue éclatée réducteur de pression C 7105

Position Nbre Désignation

1 1 Vis de réglage

2 1 Capuchon du boîtier

3 1 Ressort Ø17,5 L60

4 1 Cage de soupape

5 1 Coupelle de ressort

6* 2 Membrane Ø47x1,5

7 1 Têtes de soupape

8 4 Vis M5x16

9 1 Couvercle de clapet

10* 1 Joint torique Ø 38

11* 1 Ressort Ø7,5 L18

12* 1 Boule Ø8

13* 1 Siège de clapet

14 1 Manomètre 0 – 16, 1/4 NPT

15 1 Bouchon 1/4 NPT

16 1 Réducteur 3/8 NPT a - BSP 58 a

17 1 Joint plat Ø19/14x1,6

18 1 Raccord de connexion 3/8 NPT a - Ø20

19 1 Écrou d’accouplement BSP 5/8

20 1 Joint plat Ø20/7x2

Tab. 16 :  Pièces détachées réducteur de pression C 7105

* inclus dans le kit de entretien

Kits d’entretien

Article Contenu

Kit d’entretien (pour l’entretien 
annuel)

n	Membranes
n	Siège de clapet
n	Bille
n	Petits ressorts
n	Joint torique
n	Graisse silicone

Tab. 17 :  Kits d’entretien
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13	 Remarque concernant la conformité UE
L’appareil relève du champ d’application de la directive sur les équipe-
ments sous pression 2014/68/EU.

Les valeurs sous-mentionnées ne dépassent pas les valeurs limites. L’ap-
pareil sera donc conçu et fabriqué selon les règles de l’art en la matière. 
Aucun marquage CE ne peut être apposé sur cet équipement sous pres-
sion, pour lequel aucune déclaration de conformité UE ne peut non plus 
être établie.

Désignation de l’appareil : 	 Réducteur de pression
Type :	 C 7105
Diamètre nominal :	 DN15
Température max :	 55 °C
Fluide :	 Chlore, groupe de fluides 1

L’appareil satisfait à toutes les exigences de la ou des directives :

2014/68/EU	 Directive sur les équipements sous pres-
sion
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14	 Déclaration de non-opposition

Déclaration de non-opposition - Formulaire
À remplir séparément pour chaque appareil et à fixer de manière visible sur l'appareil!

Nous vous remettons l'appareil suivant pour réparation:

Appareil et type d'appareil: ........................................................... N° de référence:.......................................................................

N° d'ordre:.................................................................................... Date de livraison: .....................................................................

Raison de la réparation: .............................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Fluide refoulé

Désignation: ................................................................................. Irritant: oui  non

Propriétés: .................................................................................... Corrosif: oui  non

Nous assurons par le présent que l'intérieur et l'extérieur de l'appareil ont été soigneusement nettoyés avant l'expédition et que l'appareil 
ne contient aucune matière chimique, biologique et radioactive dangereuse pour la santé et qu'il a été purgé de toute huile.

Si le fabricant devait appliquer d'autres mesures de nettoyage nécessaires, les frais occasionnés nous seront facturés.

Nous garantissons que les indications ci-dessus sont correctes et complètes et que l'expédition a été effectué conformément aux 
dispositions légales.

Entreprise / adresse:..................................................................... Téléphone: ...............................................................................

..................................................................................................... Télécopie: ................................................................................

..................................................................................................... Email:.......................................................................................

Numéro de client: ......................................................................... Interlocuteur:............................................................................

Date, signature: ............................................................................
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15	 Demande de garantie

Demande de garantie
Veuillez la copier et l'envoyer avec l'appareil!

En cas de panne de l'appareil à l'intérieur de la période de garantie, nous vous prions de nous le retourner à l'état nettoyé et de joindre le 
formulaire intégralement rempli.

Expéditeur

Entreprise: .............................................................................................................. N° de tél.: ............................. Date: ..........................

Adresse: ....................................................................................................................................................................................................

Interlocuteur: .............................................................................................................................................................................................

N° d'ordre du fabricant: .......................................................................................... Date de livraison: .......................................................

Type d'appareil: ...................................................................................................... N° de série: ................................................................

Débit nominal / Pression nominal:...............................................................................................................................................................

Description du défaut:.................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Conditions d'utilisation de l'appareil
Site de mise en œuvre/désignation de l'installation: ....................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Accessoires éventuellement utilisés: ...........................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Mise en service (date): ................................................................................................................................................................................

Durée de fonctionnement (heures de service approx.): ................................................................................................................................

Veuillez-nous indiquer les particularités de l'installation et joindre le cas échéant un croquis avec les indications relatives au matériel, au 
diamètre, à la longueur et à la hauteur.



Index26 © Lutz-Jesco GmbH 2022BA-20702-03-V01

Réducteur de pression C 7105 Instructions de service

16	 Index
A
Accessoires  ........................................................................................8
Activités du personnel  .........................................................................6
Analyse des pannes  ..........................................................................21
Avertissements

Avertissements généraux  ..............................................................5
Identification  .................................................................................4

Avertissements généraux  ....................................................................5

C
Caractéristiques techniques  ..............................................................10
Chlore  .................................................................................................5
Conseils au lecteur  .............................................................................4
Contenu de la livraison  .......................................................................8
Contrôle d’étanchéité

Azote  ...........................................................................................14
Chlore gazeux  ..............................................................................15

D
Description du produit  ........................................................................8
Dimensions  .......................................................................................11

E
Élimination de l’appareil usé  .............................................................17
Exemple d’installation  .........................................................................8

F
Fluides dosés

Fluides dosés non autorisés  ...........................................................7
Fluides dosés non autorisés  ................................................................7
Fonctionnement  ................................................................................16

I
Instructions

Identification  .................................................................................4

K
Kits d’entretien  .................................................................................22

M
Maintenance

Intervalles de maintenance  ..........................................................18
Préparer  ......................................................................................18

Mise à l’arrêt  ....................................................................................17
Mise à l’arrêt en cas d’urgence  .........................................................16
Mise hors service de courte durée  ....................................................17
Mise hors service de longue durée  ....................................................17
Mots-clés

Explication  .....................................................................................4

P
Personnel instruit  ................................................................................6
Personnel spécialisé  ...........................................................................6
Pièces de rechange  ..........................................................................22
Plaque signalétique  ............................................................................9

Q
Qualification du personnel  ..................................................................6

R
Responsabilité produit  ........................................................................7

S
Schémas cotés  .................................................................................11
Sécurité  ..............................................................................................5
Structure  ............................................................................................8

T
Travailler dans le respect des règles de sécurité  .................................6

U
Usage prévu  .......................................................................................7
Utilisation conforme à l’usage prévu  ...................................................7





Lutz-Jesco GmbH 

Am Bostelberge 19 
D-30900 Wedemark

Téléphone : +49 5130 5802-0 
info@lutz-jesco.com 
www.lutz-jesco.com

Instructions de service
Réducteur de pression C 7105

 C
op

yr
ig

ht
 2

02
2 

by
 L

ut
z-

Je
sc

o 
Gm

bH

23100300_1

Hauptansicht Druckreduzierventil C 7105
 


	1	Conseils au lecteur
	1.1  Égalité de traitement générale
	1.2  Explication des mots clés
	1.3  Explication des signaux d’avertissement
	1.4  Identification des avertissements
	1.5  Identification des instructions de maniement

	2	Sécurité
	2.1  Avertissements généraux
	2.2  Informations relatives au chlore
	2.3  Risques liés au non-respect des consignes de sécurité
	2.4  Travailler dans le respect des règles de sécurité
	2.5  Équipement de protection individuelle
	2.6  Qualification du personnel

	3	Utilisation conforme à l’usage prévu
	3.1  Conseils relatifs à la responsabilité produit
	3.2  Usage prévu
	3.3  Fluides dosés non autorisés

	4	Description du produit
	4.1  Contenu de la livraison
	4.2  Structure et fonction
	4.3  Chlore liquide dans des installations de dosage de chlore gazeux
	4.4  Plaque signalétique

	5	Caractéristiques techniques
	6	Dimensions
	7	Installation
	7.1  Principes de base
	7.2  Montage de l’appareil
	7.3  Achèvement de l’installation

	8	Fonctionnement
	8.1  Réglage du réducteur de pression
	8.2  Mise à l'arrêt en cas d'urgence

	9	Mise à l’arrêt
	9.1  Mise hors service de courte durée
	9.2  Mise hors service de longue durée
	9.3  Stockage
	9.4  Élimination de l’appareil usé

	10	Maintenance
	10.1  Intervalles de maintenance
	10.2  Préparation de l’appareil à l’entretien
	10.3  Entretien de l'appareil
	10.4  Nettoyage du manomètre
	10.5  Fin des travaux de maintenance

	11	Analyse des pannes
	12	Pièces de rechange
	12.1  Vue éclatée réducteur de pression C 7105

	13	Remarque concernant la conformité UE
	14	Déclaration de non-opposition
	15	Demande de garantie
	16	Index

